BOLETIM TRIMESTRAL DOS SUBSISTEMAS
DE AGUA DO SUL DO CONCELHO DE PAREDES

QUALIDADE + NOSSA AGUA

MAPA DE DIVULGACAO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA e e 10
PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE PAREDES marco
Em conformidade com o Decreto-Lein.” 306/2007,de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.”152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da Definicoes
qualidade da dgua darede publica, através de analises periédicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 1 tem como objetivo fornecer regularmente informacdes
competente, aEntidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR). sobre a qualidade organolética e microbiolégica da dgua
X 5 " ™ destinada ao consumo humano, bem como sobre a
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) || Valores Obtidos|| N. A.nahses % Cumprimento ||N.” Analises (PCQA)| % Anallses Controlo de eficacia dos tratamentos existentes, especialmente a
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo || SUPeriores VP do VP Agendadas| Realizadas || realizadas Rotina: desinfecdo, tendo em vista determinar a conformidade
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 o 100% 2 2 100% da dgua com os valores paramétricos estabelecidos no
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 N 100% 5 5 100% Decreto—Lei n°306/2007,de 27 de Agosto, alterado pelo
Desinfetante residual (mg/L) - 035 | 047 _ 100% 2 2 100% Decreto-Lein"152/2017,de7 de dezembro;
Aluminio (ug/L Al) 200 14,3 143 — 100% 1 1 100% tem como objetivo obter as informacdes necessarias
Cheiro a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 __ 100% 1 1 100% Controlo de para verificar o cumprimento dos valores paramétricos
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 L 100% 1 1 100% Inspecdo: dooDecreto-Lein°306/2007,de 27 de Agosto, alterado
Condutividade (S/cma 20°C) 2500 282 282 . 100% 1 1 100% peloDecreto-Lein.*152/2017,de 7 de dezembro;
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 _ 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 _ 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <2 <2 _ 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 173 173 _ 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 °C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 1 . 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5€<9,5 6,5 65 - 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluicdo) 30 <1 <1 _ 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4,0 <0,40 | <0,40 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 30 <0,750 | <0,750 _ 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH4) 05 <015 <0,15 __ 100% q 1 100%
Antimonio (ug/L Sb) 5,0 <1 <1 __ 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10,0 <3 <3 L 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 10 <0,20 <0,20 _ 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0030 [<0,0030 _ 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 0,0123 | 0,0123 _ 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO3) 10,0 3 3 . 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 50 <040 | <040 . 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) — 5,03 5,03 __ 100% 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10,0 <1 <1 . 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50,0 <10 <10 _ 100% 1 1 100%
Cloratos (mg/L CIO3) 0,7 _ _ _ _ _ - -
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 26 26 . 100% 1 1 100%
Cloritos (mg/L Cl02) 07 - . - _ _ _ _
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,054 | 0,054 _ 100% 1 1 100%
Cromio (ug/L Cr) 50,0 <1 <1 _ 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 43 43 _ 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 <0,10 <0,10 __ 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 6,88 6,88 __ 100% 1 1 100%
Mercrio (ug/L Hg) 1,0 <0,010 | <0,010 _ 100% 1 1 100%
Niguel (ug/L Ni) 20,0 <2 <2 _ 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO3) 50,0 59 59 1 0% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 <0,010 | <0,010 _ 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 02) 5,0 <1 <1 o 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10,0 < < _ 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200,0 432 | 432 _ 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO4) 250,0 7 7 _ 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 <0,30 | <0,30 _ 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) - <020 | <0,20 _ 100% 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) - <0,10 | <0,10 _ 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,0200 | <0,0200 __ 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,0200 [<0,0200 . 100% 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,0200 | <0,0200 _ 100% 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,0200 |<0,0200 _ 100% 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) . <0,0200 |<0,0200 - 100% 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 3,61 3,61 _ 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) N 0,43 0,43 o 100% 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) N 1,89 1,89 L 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — 0,27 0,27 _ 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) — 102 1,02 _ 100% 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <010 | <070 _ 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0,10 - —— _ __ __ _ _
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 __ 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 _ 100% 1 1 100%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 _ 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,030 [<0,030 _ 100% 1 1 100% g AP,
Dimetoato (ug/L) 010 0,030 | <0,030 B 100% 1 1 0% | e e e R
Diurdo (ug/L) 010 <0,030 | <0,030 - 100% 1 1 100% : = IV o o o
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 - 100% ! | 100% l Arcelglfzr;?::g;ses
MCPA (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 . 100% 1 1 100%
Metalaxil (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 _ 100% 1 1 100% E
Metolacloro (ug/L) 0,10 <0,030 | <0,030 _ 100% 1 1 100% a E
Ometoato (ug/L 0,10 <0,030 | <0,030 - 100% 1 1 100% 2l o
Simazina (ug/L) 0,10 <0,030 | 0,030 _ 100% 1 1 100% GEJ o
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,030 |<0,030 N 100% 1 1 100% = ﬁ
2,4-D 010 - — - - - - - SR
Alfatotal (Bq/L) 0,10 0.2 02 1 0% 1 1 100% =
Beta Total (Bg/L) 10 0,55 055 _ 100% 1 1 100% &
Dose indicativa total (mSv/L) 0,1 _ - _ _ _ _ _ ~ . : . .
Radao (Bq/L) =00 31 EET — 100% 7 7 100% A tabela ndo incluiu os parametros conservativos
Nota 1- Zonas de Abastecimento controladas: Urbanizacdo "0 Ninho Responsavel pela %@ﬂjmﬂka___
Entidade Gestora:
T4 - Inexisténcia de tratamento; Alexandre Almelda CAMARA MUNICIPAL
Informacdo complementar relativa a T4 - Instalacdo de sistema de
averiguacdo das situacées deincumprimento | tratamento; Responsavel da Qualidade da Agua: José Luis Silva PA R E D E S
dos VP (causas e medidas corretivas): X1 - Outra
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